Labservice s.r.l. Modulistica

Labaratorio isaritte nel'elence ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 - UNI EN ISOQJIEC 17025 : 2005
B.U.R.L. n.30 parie pnma del 14/08/2009
Delerminazione 15 lugho 03 n.2177 (ex CDS Service srl)
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Mod(PT-5.10.1)-1 Rapporto di Prova

Rapporto di prova N. 2891/15

Committente: Comune di Anguillara Sabazia
Indirizzo: Piazza del Comune, 1
Citta: 00061 Anguillara Sabazia (RM)

Data Campionamento: 28 settembre 2015 Data arrivo: 28 settembre 2015
Campionamento a cura di: Cliente (Tecnico comunale) Data inizio prova: 28 settembre 2015

Luogo campionamento: Osmosi - Pantane Data fine prova: 28 seftembre 2015

Descrizione campione: Acqua trattata osmosi Ora campionamento: -

Riferimento procedure - Identificazione campione: 2891/15

campionamento:
Note al campionamento: - Identificazione prodotto -
campionato:

Temperatura al prelievo: - Temperatura arrivo: 4°C

Luogo di prova: -
(se differente dall'indirizze del laboratorio)

Osservazioni: [l campionamento non & soggetto all'accreditamento.

** D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31

Prova Risultato Incertezza  Unita misura Metodo di prova Limiti di legge **
Fluoruro 0.738 mag/l UNI EN ISO 10304-1: 2009 1.5
Arsenico 1.86 ug/l UNIEN ISO 15586:2004 10

Lincertezza & espressa nelle unita di misura del parametro a cui si riferiscono. | valori di incartezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un
livello di probabilita p = 95% e un fattore di copertura k = 2. Nel caso di prove micrabiologiche l'ncertezza estesa & da intendersi come "intervallo di fiducia™ al livello di
probabilita del 95%.
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1 risultati riporiati sul presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposio a prova.
Il presente rapporto di prova NON pud essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta del laboratorio.
Il laboratono declina ogni responsabilita riguardo la validita dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi.
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