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' Lab.N.1500
Nominativo cliente Indirizzo  Locata ]
 LOGICA S.R.L. - | VIADELLE INDUSTRIE N 84 04100 LATINA SCALO (LT) }
' Campionamento eseguito dal 'Data camplonamentc Controllo effettuato da ‘ Data controlio ID campione | ID BDP
Personale del laboratorio | 25/02/2016 | ARIANNA FERNANDEZ | 250212016 | 139/2016  139/2016
j Campione prelevato presso Tlpo contemtore Numero
i Casetta N°21 Anguillara- Via Mainella o - | BOTTIGLIA MONOUSO STERILE DA 500 M 1
| Descrizione campione / Etichetta
fAcqua destinata a consumo umano prelevata all'uscita della Casetta n.21 ad Anguillara in Via Mainella
RAPPORTO DI PROVA n. 147/2016 del 01/03/2016 Pagina 1/2
fCOD.] DESCRIZIONE | METODICA VAL MAX LIMITE : VALOREI UNITA’ 'DATA DATA |
j PAR. PARAMETRO UTILIZZATA D. Lgs 31/2001 RILEV. |NCERTEZZA DI MISURA INIZIO FINE
e o | UNIENISO L - 25/02  26/02
1 Coliformi totali / conta | 930822014 0 <j 7<‘¥O ,0-3,7) } MPN/1OE)7%72016 2016
1 o . ‘ UNI EN ISO j ‘ | 25/02 | 26/02 3
2  Escherichia Coli /conta | 930822014 0 na <1 | <1(0,0-3,7) B MPN/100m 2016 2016
. AFNORIDX | ‘ 25/02  26/02
7 5 | Enterococchl / conta 33031013 1 0 B i1 e f150 ,0-3, 7) | MPN/100 m,l, 2016 2016
‘ 25/02 | 26/02
31 »Pseudomonas | Uer EN 1ISO 16266»‘ L <1(0,0-3,7) | MPN/100 mI” 2016 2016
:ﬂli\lletodo di éarhpionamento: 10- 01 rev 00 non oggettorcrﬂﬂéoéréditamento Géstione del ) o dat/ npo[tat, ne[ presente ra[;;(;r[(; E[;)}Ova sono fe[at,w ]

campionamento. Per i parametri microbiologici I'incertezza estesa, con fattore di
copertura k = 2, & espressa come limiti fiduciali al 95 % di probabilita se non al campione analizzato.

diversamente indicato. | risultati riportati sono riferiti ai soli campioni sottoposti a prova. | Il presente rapporto di prova non puc essere riprodotto , ‘
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente senza | parz;almente senza autonzzaz/one /// :
I'approvazione scritta da parte della direzione del laboratorio. I laboratorio conservai ~ —— = ™ o ,/ S|
dati grezzi e i tracciati strumentali per 48 mesi dalla data di emissione del rapporto | i Responsab'le Tecmq? i Responsablle del La ratono
stesso. Salve diverse indicazioni, il campione & stato sottoposto alle prove come | ) Dott. Cafdona Gipfot 0
pervenuto al laboratorio. Compatibilmente con la quantita e la natura del campione 3 > g

sottoposto alle prove, un controcampione dello stesso viene conservato in laboratorio
per almeno 15 giorni. | campioni deperibili sono eliminati alla data di fine prova ad |
| eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Laboratorio iscritto nell'elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per I'imprese
| alimentari determina N ° G05470 del 06/05/2015.1 misurandi contrassegnati da
| asterisco(*) non sono soggetti ad accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025 |
cosi come i paren di conformlté e g|ud|Z|o

[ |
| Ordine De!C/ mlchRomam{erre 5 i
| Lazio-U ria- Abruzzo-Mohse -iser. n. 1416
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Lab.N.1500
Nominatvociente  |indimzo Locata -
LOGICA S.R.L. VIA DELLE INDUSTRIE N 84 04100 LATINA SCALO (LT)
Campionamento eseguito dal | Data campionamento  Controllo effettuatoda ~ Datacontrolo 1D campione  IDBDP
Personale del laboratorio 25/02/2016  ARIANNA FERNANDEZ | 25/02/2016 | 139/2016  139/2016
Compione prelevatopresss  Tpoconentoe  Numero

Casetta N°21 Anguillara- Via Mainella
Descrizione campione / Etichetta

| BOTTIGLIA MONOUSO STERILE DAS0OM | 1

'Acqua destinata a consumo umano prelevata all'uscita della Casetta n.21 ad Anguillara in Via Mainella

RAPPORTO DI PROVA n. 147/2016 del 01/03/2016 Pagina 2/2

. Giudizio:l parametri determinati rispettano i valori indicati nella colonna denominata Valore Massimo
riferita al D.Lgs 31/2001

Iibati 'r;bbrtatlr' nerresente rébbbﬁo Jp’rovg :s'ohcrﬁiriele;tivimw:
al campione analizzato.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto

parzialmente senza autorizzazione. P2
Il Responsabile Tecnico II_B(_asponsabile del Laboratgfio
delle prove {7~/ Dott. Cardona Giorgi 7.
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