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LAB NP QBIZ L

Rapporte di prova N. 2033/22

Committente: Edil emme
Indirizzo: Via Doganale 234
Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento; 14 giugno 2022 Data arrivo: 14 glugno 2022
Camplonamenio a cura di: Cliente Data Inizio prova: 14 glugno 2022
Luogo camplonamento: Montano Plazza del Comune Data fine prova: 14 giugno 2022
Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano Ora campionamento; -
Riferimento procedure Campionamento a cura del Cliente Identificazione campione: 2033/22
campionamenio:

Note al camplonamento: | dali relativi al campionamento riportati nei campl:  Identificazlone prodotto -
data, ora, luogo di campionamente, descrizions camplonato:
campione ed identificazione prodotio campionalo
sono dichiarati dal cliente, Labsarvice ne declina
la responsabllita, | risultati si riferiscono al
campiona cosl come ricevuto,

Temperatura al prelievo: - Temperatura arrivo; -

Luoge di prova: -
(prova in subappalto)

Osservazlonl: -

** D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova ' 'M'é_to_db. di prova : Li_mjti‘d'i logge **
; o
Arsenico 8.7 18 UNIEN 180 ; gfl;gs. 2004/ECH; E ‘0
..... |
Fluoruro % UNI EN ISO 10304-1: 2008 15

Lincertezza & espressa nelle unitd di misura del parametro a cut si fiferiscono. § valer! di inceriezza estesa contenull nel presente rapporto di prova sono refativi ad un
tivello di probabilith p=85% e un fatore di copertura K=2, L'incertezza siandard combinata & elata considezata uguale alla deviazione standard di dproducibllita
intralaboratorio. Nel caso di prove microbiclegiche lincertezza sstesa & da Intendersi come “intervalio di fiducia” al livello di probabilita del 95%,

Il eenfronte con [ limiti di lagge non tiens conto dei vaiori di Incerezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogentl di norme ¢ (eggi,

Quando il rlsultato & espresse, come 'inferiore a (<), Il laboratorlo intende che 1l rlsultate & Inferlors al limite di quantlficazione {LOQ) verificato,

Il laboratorio declina ogni responsablliia riguardo fa validita del datt refativi al camplonamenti eseguitl direttamente dai Cllenti o da terzl.

ll camplone & stato seftoposto a prove come pervenuto al laboratorie salvo diverse indicazioni. Il laboratorie declina ogni responsabilita sulla validisa del risultati di prova
par { campiont ricavuti In condizioni non conformi sul quali il Cliente ha comungue richiesto di eseguire fa prova. Eveniuali non conformita del camplone evidenziate in fase
di ricevimento sono staie contastualmenta comunicate al cliente & registrata sul documeanti di accetlazione,

Per la determinazione di elementi in iraccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1 : 2008, | camploni {al quali o filirali) vengono pre-trattati con aggiunia df acido secondo
le condizioni riportate nella norma stessa.

Dichiarazione di conformita.
in relazione ai parametd analizzatl il campione risuita CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e sam.i.

Data emissione rapporio di prova: 14 giugno 2022 esponsabile di Laboratorit
Dr Cavaflari Francesco
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LAB N° QB12 L

Rapporio di prova N. 2032/22

Committente: Edil emme
Indirizzo: Via Doganale 234
Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Camplonamento: 14 giugne 2022 . Data arrlvo: 14 glugno 2022
Campionamente a cura di: Cliente Data inizlo prova: 14 giugno 2022
Luecgo camplonamento: Montano Autoparco Data fine prova: 14 glugno 2022
Descrizione camplone: Acqua destinata al consumo umano Ora camplonamento: -
Riferimento procedure  Campionamento a cura del Cliente Identiticazione camplone: 2032/22

campionamenio:

Note al campionamento: | dati relailvi al campicnamento ripontatl nef campl:  Ideniificazfone prodotto -
data, ora, fuogo di campionamento, descrizione campionato:
campione ed [dentificazione prodotto camplonato
sono dichlarati dal cllente, Labservice ne declina
la responsabilita. | risultati si riferisconos al
campione cosl come ricevuio,

Temperatura al prefievo: - Temperatura atrivo: -

Luogo di prova: -
{prove i subappalta)

Osservazionl; -

D, Lgs 2 Febbralo 2001 n.31 e s.mi

ﬁisulla_lo .

:Prova ' : Incertezza . Unila misura : Melodo dI prova L|m|t| di Iegge o
: § . é g - 3 ; .......... . %
[ UNFEN ISO 15586: 2004/EG1: | :
% Arsenico ! 8.3 g Hof | 2008 10 3
& . | TR ST S S, J . I
i % H : [ < !
E Fluoruro § 1.18 ! ; mg/| E UNIEN 8O 10304-1:2008 | 15
; | ‘- I N

Lincertezza & espressa nelle unitd di misura del parametro a cui si riferiscono. | valori di incartezza estesa contenull nel presenie rapporto di prova sona relativl ad un
livelio di probabilith p=95% e un fatiore di copertura K=2, L'inceriezza standard combinata & stata considerata vguale alla deviazione standard di riproducibilita
Intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche fincerlezza estesa & da intendersi come “intervalio di fiducia” al livello di probabifita def 95%.

It confronto con | limitl di legge non tiens conta det valor df Incertezza, safvo accerdl diversi con il Cliente o disposizionl cogentl di norme o Teggl.

Quando 1l risuliato & espresso, come Infariore a (<Y, ¥ laboratorio Intends che 1l risultato & inferiore al limite dl guantificazione {LOQ) verificaio.

li laboratorio declina ogni responsabilité riguardo ia validiti dei dati relativi ai campionamenti esequiti direttamente dai Clienti ¢ da terzi.

I camplone & stato sotloposio a prova come pervenuio al laboratorio salvo diverse indlcazioni, H laboratorio declina ognl tesponsabilizh sulla validita del risultati di prova
per | campionl ricevuti in condizioni non conformi sui quall il Cliente ha comunque richleste di eseguire fa prova, Eventuali non conformita del camplons evidenzlate in fase
di ricevimento sono stale contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione.

Per la determinaziona di elementi in traccla secondo UNI EN SO 15586 2004/EC1: 2008, | camploni {tal quall o flltrali) vengono pre-traitati con aggiunta dl aclde secondo
le condizionl riportaie nella norma stessa,

Dichiarazione di conformita:
In refazione at parametri analizzati il campione risuita GONFORME al limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.3t e s.m.l .

Data emissicne rapporto di prova: 14 giugno 2022
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Rapperio di prova N. 2031/22
Commiftente; Edil emme
Indirizzo: Via Doganale 234
Citta: 00052 Cervetert (RM)
Data Campionamento: 14 glugno 2022 Data arrlvo: 14 giugno 2022
Camplonamento a cura di: Cliente Data inlzio prova: 14 giugno 2022
Luoge campionamento; Paniane Via delle Pantane Data fine prova: 14 glugne 2022
Descrizione campione: Acgua destinata al consumo umano Ora camplonamento: -
Riferimento procedure Camplonamento a cura del Cliente Identificazione camplone: 2031/22

campionamento;

Note al camplonamento: | dali relativi al camplonamento riportati nel campi:  ldentificazione prodotto -
data, ora, luogo di camplonamento, descrizione camplonato:
campione ed identliicazione prodotto campionato
sone dichlarati dal cliente, Labservice ne declina
la responsabiliia. | risultati si riferiscono al
campione ¢osl come ricevuio.

Temperatura al prelievo: - Temperatura arrivo; -

Luogeo di prova: -
{prove in subappallo)

Osservazioni: -

** D.,Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

'Prova : - Risuftato Incertezza . Unita misura. |~ Melodo di pil;éva__ - Limitt di fegge **-
o IR _ T R
. Arsenico E 4.53 § pgfl UNIEN ISO 12{5)326.2004!5(}1, i 1

i i L o . L

! | % :

 Fluoruro | 1.46 ; +0.15 mgi LUNI EN 150 10304-1: 2009 1 18

‘ % i N

L'inceriezza & esprassa nelle unita di misura del parametre a cui si riferiscono, | valori di incertezza estesa conlenuti nel presente rapporto di prova sono relativl ad un
livalle di probabllith p=95% e un fatfore di copariura K=2, L'incertezza standard combinaia & stata conslderata uguale alla doviazione standard dl riproducibifith
Intralaboraioric. Nel caso di prove microbiologiche I'incertezza estesa & da intendersi come “intervallo di fiducia” al livello di probabilita del 85%.

il confronto con | mill df legge nea tiene conto dei valori di incentezza, salve accord! diverst con il Cliente o disposizioni cogentl di norme o leggt,

Quando Il risultalo & espresso, come ‘inferiore a (<), il laboratorio intende che il risultate & inferiore at limite di quantificazions (LOQ) verificate.

Il laboratorio declina ognl responsabilitd riguardo la validita del dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dal Client! o da terzl,

Il campicne & stato soitoposto a prove come pervenule al laboratorio salve diverse indicazioni, |l laberaiorie declina ognl responsabillita suila validita dei #isulfati di prova
per | campioni ricevuti in condiziest nen conformi sul quali il Cliente ha comungue richlesto ¢f esegulre la prova. Eventuall non conformila del campione evidenziate in fase
di ricevimento seno state contestualmente cemunicate al clients e registrale sul documenti di accettazione.

Per la determinazione di elemendi in traccia secondo UNEEN IS0 15686: 2004/EC1: 2008, | camploni {tal guali o filtrali) vengono pre-trattatl con aggiunta di acido secondo
le condizieni #portate nella norma stessa.

Dichiarazione di conformita!
In relazione al parametri analizzatl il camplone risulta GONFORME ai limili previsti dal D.Lgs 2 Febbraic 2001 n.31 e s.m.i,

Data emissione rapporto di prova: 14 glugno 2022 esponsabile di Laberatori
Dr Cavallari Francesco
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Rapperio di prova N, 2028/22

Committente: Edil emme
Indirizzo: Via Doganale 234
Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 14 giugne 2022 Data arrlvo: 14 giugno 2022
Camplonamento a cura di: Cliente " Data Inizlo prova: 14 giugno 2022
Luogo camplonamento: Ponton del Elce Via det Sambuchi Data fine prova: 14 giugno 2022
Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umanoc Ora camplonamento: -
Riferimento procedure Campionamente a cura del Cliente Identificazione camplone: 2028/22

campionamento!

Note al campionamente: | dati relativi al campionamento riportati nef campl:  ldentificazione prodotto -
data, ora, luogoe di camplonamento, descriziene camplonato;
campione ed ldentificazione predotio camplonato
sono dichiarati dal cllente, Labservice ne declina
ta responsabilita, | risultati si riferiscono al
campione cos] come ricevuto.

Temperatura al prelievo: - Temperatura arrlvo: -

Luoge di prova: -
(prave in subappalte)

Osservazionl: -

D, Lgs 2 Febbralo 2001 n 31 @ sm}i

Prova . : Ce : Rlsullato : Incertezza i Unita misur Metodo dl prova Limlti d! Iegge .
; o . ; C m i i

- . T SO ST ..E. R 1 i

iArsenico 8.59 ! £18 E g/l UNIEN IS0 1223885 2004/ECT: 10

e e oo g | N S }

| | 5

| Fluoruro 128 | | mgl | UNIENISO 10804-1: 2000 E

| L ol 1o

L'incertezza & espressa nelle unita di misura del parametro a cu sl riferiscono, 1 valori di incertezza estesa contenuti net presente rapperto di prova sone relativi ad un
tivallo di probabilita p=85% e un faitore di copertura K=2, L'ncertezza standard comblinata & stata sonsiderata uguale alla deviazione standard df riproducibilita
intralaboratorio, Nel caso di prove microbiolpgiche Pincertezza estesa & da intendersi come “intervallo di fiducia” al fivello di probabliith de 95%.

It confronto con i iimiti di legge non tiene conto del valori di incertezza, salve accerdi diversi con il Cliente o dispesizionl cogentl & norme o legai,

Quardo if risuitato & espresso, come ‘inferiore a (<), il faboratorio intends che 1l risutato & inlertors al limite di quantificazione (LCQ) verificato.

[l laboratorio deciina ogni responsabilita riguardo la validita del dati relatlvi ai campionament! eseguitt direttamente dai Clienti o da terzi,

Il camplone & stato soltopesto a prove coma parvenute al laboraterio salvo diverse Indicazioni. Il laboratorio deslina egni responsabillta sulla validith dei risultail di prova
par | campleni ricevull in condizioni non conformi sul quali il Cliente ha comungue richiesto di eseguire la prova, Eventuali non conformit ded camplone evidenziate in fase
di ricevimenio sono slate conlesiualmente comunicate al cllente e registrate sul documenti di accettazione.

Per la determinaziona di element; in fraccia secondo UNI EN 1SC 15586: 2004/EC1; 2008, i campioni (tal quali o filtrall) vengono pre-lratiatl con aggiunta i acldo seconde
le condizioni riporiaie nella nerma stessa.

Dichiarazione di conformita:
In relazione ai parametrl analizzati i campicne risulta CONFCRME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 8 s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 14 giugno 2022 Responsablie di Laboratoﬂq'
Dr Cavallar| Francesco
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Rappotto di prova N, 2029/22
Committente: Edil emme
Indirizzo: Via Boganale 234
Citta: 00052 Cerveleri (RM)
Data Camplonamento: 14 giugno 2022 Data arrivo: 14 giugne 2022
Camplonamentao a cura di: Cllente Data inizlo prova: 14 giugno 2022
Luoge camplonamento: Colle Sabazic Via grotte di Postumia Data fine prova: 14 glugno 2022
Descrizione camplone: Acqua destinata al consumo umana Ora campionamento: -
Riferimento procedure Campionamento a cura del Cliente [dentificazione camplone: 2029/22

camplonamento:

Note al camplonamento: 1 dati relativi al campionamento riportail nel campi:  ldentificazione prodotio -
: data, ora, luogo di camplonamento, descrizione camplonato:
campione ed identificazione prodotto campicnato
sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina
la responsabilita. | risultati si riferiscono al
campione cosl come ricevuto,

Temperatura al prelievo: - Temperatura arvivo; -

Luogo di prova: -
{prove In subappalle)

Ossarvazioni: -

*D. Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova Hlsultato _lﬂFeﬁezza_ ' Unila misura : Metodo di prova B leiti di Iegge e
Arsenico 574 ug } UNI EN iSO nggs 2004IEC1 10
; E
Fluoruro 0786 | mg/l E UNI EN IS0 10304-1: 2009 | 15
i H
. ; s Ny

L'incertezza & espressa nelle unlté di misura del parametro a cul sl riferiscono, | valorl di incertezza estasa contenuti net presente rapporie di prova scno refativi ad un
livalio di probabilith p=95% e un fatiore di coperiura K=2. L'incerlezza standard combinata & stala considerata uguale alla deviazions standard di ripreducibilita
intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche Tincertezza sastesa & da intendersi coms "Intervallo di fiducia™ al Hvallo di probabliits del 95%.

Il confronto con i limitl di legge non tiene conlo dei valorl di inceriezza, salvo accerdi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o laggl.

Quando il risultalo & espresso, come 'Inferiors a (<), § laboratorio intende che 1l risuliato & inledore al fimile di quantificazions (1.0Q) verificato.

Il laboratorle declina ognt responsabilith riguarde la validita del datfi relativi ai camplonamentt esegulti direttamente dal Glientl o da terzi,

|l camplone & state sottoposto a prove come pervenuio al [aboratorio salvo divarse indicazicni. |l laboratorio declina ogni responsabilit sulla validita det risultatl di prova
per | campiont ricevuti In condizioni non conforml sul quali If Cliente ha comungue richiesio di eseguire la prova, Eventuali non conformita del campione evidenziate In fase
di ricevimento sono stale contestuatmente comunicate al cifente e registrate sul documentl di aceeitazione,

Per la determinazione di elementi in traccla secondo UNI EN ISO 15586 2004/EC1: 2008,  campioni (tal guali o filtrall) vengone pre-irattali con agglunta di acldo secondo
le condiziori riportate nella norma stassa,

Dichiarazione di conformita:
In relazione ai paramelr] analizzatl il campicne risulta CONFORME al Himitl previst dal D.Lgs 2 Febbralo 2001 n.31 o s.mii .,

Data emissione rapporto di prova: 14 giugno 2022 Responsabile di Labora"( o
Dr Cavallari Francesgo
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LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N, 2030/22

Committente: Edli emme
Indirizzo: Via Doganale 234
Citia: 00052 Cetveterl (RM)

Data Camplonamento: 14 giugne 2022 Data arrivo: 14 glugno 2022
Campionamento a cura di: Clienie Data inizip prova: 14 giugno 2022
Luogo camplonamento: Biadarc Via Mainella Data fine prova: 14 glugno 2022
Descrizione camplone: Acqua destinata al consumo umano Ora campionamento: -
Riferimento procedure Campionamento a cura del Cliente Identificazione campione: 2030722

campionamento:

Note al campionamento: | dati relativi al campionamento riportati nei campi:  Identificazione prodotto -
data, ora, luogo di campionamento, descrizions campionato!
campione ed identificazione prodotto camplonato
sono dichiarat! dal clients, Labservice ne declina
la responsabilith. | risultati si riferiscono al
campione cosl come ricevutio,

Temperatura al prelievo: - Temperatura arrivo: -

Lucgo di prova: -
{prava in subappalle)

Osservazioni: -

*D, Lgs 2 Febbralo 2001 n.31 e s.m.i

Prova - - i - Risultato e lnceﬂezza Unita misura : Metodo dI prova i ; Limili cfl legge bl
; oo .5 e o
Arsenico L 70 | il | UMIENISO 125586 2004ECT: 0 5
: 5 | 008 ! :
R il i
% | | | |
Flueruro ! 1.50 i 046 g/l E UNEEN ISC 10304-1: 2009 ¢ 1.5
; i | ;

Uincerlezza & aspressa nelle unitd di misura del parametro & cul si riferiscone, | valori di Incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sonc relativi ad un
livello di probabilita p=95% e un fatiore di coperuza K=2. L'incertezza standard combinata & stata considerata uguals alla deviazione standard di riproducibilith
infralaboratorio, Nel caso di prove microbiologicha lincertezza estesa & da intenderst come "intervallo di fiducia” al livelio di probabillita dsl 95%,

It confronto con i imitl di legge non llene conto dsi valori di incenlezza, salvo accerd! diverst con Il Cliente o disposiziont cogentl di norma o leggl.

Quando I risultato & espresso, come 'inferiore a {<)', il laboraterio intende che il risultato & Inferlore al limile di quantifisazione (LOQ} verificaio,

It laboratorio declina ognl responsabilitd riguardo la validith dei dafl relativi al campionamanti esegulti direltamente dai Clienti o da terzi,

It camplone & stato sottoposto a prove coms parvenuto al faboratorio salvo diverse indicazionl. Il laboratorio declina ogni responsabliith sulla validity dei risultatl di prova
par i carapiont ricevuli in condizion! non cenforeni sui quali It Cliente ha comuncue richioste di eseguire la prova. Eventuali non confermith del camplone evidenziate in fase
di ricevimanio sono state contesiualmente comunicate al cifenle e registrate sui documenti di accettazione,

Per la determinazicne di elementi In traccia seconde UNI EN ISO 15588: 2004/EC1: 2008, i camploni (tal quali o fiflrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acldo secondo
te condizionl riperiale nalfa norma slessa.

Dichiarazione di conformita:
In relazione ai paramets analizzall I campiehe risulta CONFORME ali limiti previsti dal D.l.gs 2 Febbralo 2001 n.31 e s.m.l .

Data emlssione rapporto di prova: 14 giugno 2022 Responsablile di Laboratorio f
Dr Cavallarl Francesco
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